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Skasobné laboratdrium
Kirejevska 1678

979 01 RIMAVSKA SOBOTA
tel: +421475811617
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e-mail: marketing.rs@alsglobal.com
A/N - akreditovana skuika/neakreditovana skiiska

PROTOKOL O SKUSKACH & 13732/2019

Pocet vytlatkov : 3
Poletstran: 2
. Strana ¢. 1/2
ZIADATEL : Obec Detvianska Huta, 962 06 Detvianska Huta 102
ICO ziadatela: 00319813

Miesto a &as odberu : Obec Detvianska Huta, rodinny dom &. 445, kuchytia, umyvaci drez, studeny kohutik, 20.8.2019,
14:50-15:00
Zdroj vody : obecny zdroj
Vzorka : pitné voda, bodova vzorka, odber vykonal pracovnik SL: Telek podl'a SM-57-03 za pritomnosti Ziadatel'a
rozsah vyS$etrenia podla poZiadavky Ziadatela, protokol o odbere vzorky je prilohou tohto protokolu

Détum prevzatia skuSobnej vzorky do laboratéria:  20.8.2019

Datum vykonania skisok a vystavenia protokolu: ~ 20.8.2019 - 23.8.2019

Nalez plati len pre doru€ent vzorku.

Skupina znakov : Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Hodnoteny ukazovatel’ Metéda Typ Jednotka Hodnota Limit

skisky

Koliformné baktérie STN EN ISO 9308-1:2015 A KTJ/100ml 0 max. 0
Escherichia coli STN EN ISO 9308-1:2015 A KTJ/100ml 0 max. 0
Enterokoky STN EN ISO 7899-2 A KTJ/100ml 0 max. 0
Clostridium perfringens SPP MB-MV-03 A KTJ/100ml 0 max. 0
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222 A KTJ/ml 28 max. 200
mikroorganizmy pri 22 °C
Kultivovatel'né STN EN ISO 6222 A KTJ/ml 7 max. 50
mikroorganizmy pri 36 °C
Zivé organizmy STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0
Mitve organizmy STN 75 7711 A jedince/ml 12 max. 30
Zelezité a manganové baktérie |STN 75 7711 A pzp v % 0 max. 10
Abiosestén STN 75 7712 A pzp v % 3 max. 10
Mikromycéty STN 757711 A jedince/ml 0 max. 0
Vlaknité baktérie STN 75 7711 A jedince/ml 0 max. 0

Pouzité skratky :

SM - smernica, SL - ska$obné laboratérium

Odchylky od skusobnych metdd: nie st
Tento protokol mdZe byt reprodukovany inak ako cely len s pisomnym sihlasom skuSobného laboratéria.

Vysledky sku$ok sa tykaju iba predmetu skisky a nenahradzaji rozhodnutia organov Statného odborného dozoru.

Laboratérium je akreditované SNAS, ktory je signatarom ILAC MRA v oblasti akrediticie laboratorii.

Vzorkovanie je akreditovana &innost.

STN - Slovenska technicka norma, SPP - Standardny pracovny postup, KTJ - koléniu tvoriace jednotky
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Upozornenie na silad / nesilad:

Vy3etrovana vzorka v hodnotenych ukazovatel'och je v siilade s limitnymi hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske MZ SR ¢.
247 z 9. oktébra 2017 v zneni neskor3ich predpisov.

Vyhotovil a za spravnost’ zodpoveda: Schvalil : Ing. Lubos Frailo

akreditované riaditel’ skusobného laboratoria

skisobné laboratérium
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